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1 Anlass und Aufgabenstellung

Gemald den aktuellen Berechnungen zum L&armaktionsplan stellt die Ortsdurchfahrt der
St 2067 in Inning am Ammersee einen Larmbrennpunkt dar.

Fur die betroffenen Gebaude plant die Gemeinde, ein Schallschutzfensterprogramm aufzule-
gen. Gefordert werden sollen alle Gebaude, fur die mindestens Fenster der Schallschutzklasse
3 erforderlich sind, d.h. Standardfenster nicht mehr ausreichen (Standardfenster entsprechen
aufgrund der aktuellen Vorschriften zum Warmeschutz i.d.R. mindestens der Schallschutz-
klasse 2).

Fur eine unbirokratische und effektive Abwicklung sollen die betroffenen Fassaden der Ge-
baude in einem Lageplan farbig gekennzeichnet werden. Das erforderliche Fenster-Schall-
damm-Maf wird fir jede betroffene Fassade auf Grundlage von Standard-Raumgeometrien
im Sinne einer worst-case-Betrachtung ermittelt.

2 Erforderliche Schalldamm-MaRe

Die Ermittlung der erforderlichen Schallddmm-Mal3e erfolgt auf Grundlage der aktuellen Fas-
sung der Normenreihe DIN 4109 (,Schallschutz im Hochbau®) vom Januar 2018.

Die maRgeblichen AuRenlarmpegel La ergeben sich im vorliegenden Fall aus den Beurtei-
lungspegeln nachts zuziglich 13 dB(A). Zuséatzlich erfolgt zur sicheren Seite hin ein Zuschlag
von 2 dB(A) zur Berucksichtigung ungunstiger Raumgeometrien (Verhaltnis Aulenwandflache
zu Raumtiefe).

Die hochsten Beurteilungspegel im maf3gebenden Nachtabschnitt liegen an der Ortsdurchfahrt
bei 63 dB(A) (aktuelle Berechnungen auf Grundlage der RLS-90 mit Verkehrswerten nach
Erhebung Prof. Kurzak 2018/2019, ohne Geschwindigkeitsbegrenzung, derzeitiger Fahrbahn-
belag).

Somit ergeben sich mal3gebliche Aul3enlarmpegel von bis zu 78 dB(A). Dies entspricht L&arm-
pegelbereich (LPB) VI der DIN 4109 bzw. Fenster-Schallschutzklasse (SSK) 5 nach VDI 2719.

MalRgebliche Aul3enlarmpegel zwischen 70 und 75 dB(A) (Beurteilungspegel nachts zwischen
55 und 60 dB(A)) entsprechen dem LPB V der DIN 4109 (SSK 4), maRgebliche AuZenlarm-
pegel zwischen 65 und 70 dB(A) (Beurteilungspegel nachts zwischen 50 und 55 dB(A)) dem
LPB IV (SSK 3).

Bis zu nachtlichen Beurteilungspegeln von 50 dB(A) (d.h. maRgeblichen AulRenlarmpegeln
von 65 dB(A) / LPB Ill) sind Standardfenster (SSK 2) ausreichend.

Die erforderlichen Larmpegelbereiche der einzelnen Geb&udefassaden kdnnen den Darstel-
lungen in der Anlage entnommen werden. Da in der Uberwiegenden Zahl der Falle die erfor-
derlichen Larmpegelbereiche fir alle Geschosse identisch sind, wird nicht weiter nach einzel-
nen Geschossen differenziert.
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3 Betroffene Gebaude

Nach den o.g. Kriterien ergeben sich entlang der Ortsdurchfahrt 81 Gebaude mit Fassaden,
fur die Fenster mit mindestens SSK 3 erforderlich sind. Diese sind nachfolgend aufgefihrt.

Tabelle 1: Betroffene Gebdude entlang der Ortsdurchfahrt, fir die mindestens an einer Fassade
Fenster mit mindestens SSK 3 erforderlich sind
Stral3e Haus-Nr.
Am Kehlfeld (2) 14, 16

Brucker Str. (18)

1,3,4,8,9, 10, 10a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21a, 22, 23

Herrschinger Str. (33)

1,3/5,4,6,7,7a,8, 10, 11, 11a, 12, 13, 13a, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 24, 24a, 25, 26. 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 52, 54

Marktplatz (11)

1,2,34,6,7,8/8a,09, 10, 13, 14

Mdhlstr. (1)

9

Munchner Str. (10)

1,2,3,4,5/6,7,9, 13, 13a

Landsberger Str. (1) 1
Leitenberg (2) 4,6
Leitenstr. (1) 2a
Triebweg (1) 2
Salzstr. (1) 46

31. August 2020

ACCON GmbH
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Ralph Kempiak
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Al Betroffene Gebaudefassaden M 1:500 — Blattschnittiibersicht
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Al1.1 Brucker Str. 14 - 22,21 - 23, Triebweg 2

I Fenster SSK 5
[ Fenster SSK 4
Fenster SSK 3
Standardfenster (SSK 2)
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Al1.2 Brucker Str.4-10a, 9-17, Minchner Str. 13a
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111 : 10a, : 6354

I-11 6657
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15
13a

1111
6556

I Fenster SSK 5
[ Fenster SSK 4
Fenster SSK 3
. Standardfenster (SSK 2)
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A1.3 Brucker Str. 1 -3, Minchner Str. 1 -13

I Fenster SSK 5

I Fenster SSK 4
Fenster SSK 3
Standardfenster (SSK 2)
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Al.4 Minchner Str. 1 -2, Marktplatz 1, 9, 10, 13, 14, Landsberger Str. 1

I Fenster SSK 5
[ Fenster SSK 4
Fenster SSK 3
- Standardfenster (SSK 2)
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Al1.5 Marktplatz 2 -9, Herrschinger Str. 1, 4
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I Fenster SSK 5 6858
[ Fenster SSK 4 \
Fenster SSK 3
Standardfenster (SSK 2) |}
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A1.6 Herrschinger Str.1-5,4 - 16, Muhlstr. 9

2
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I Fenster SSK 5
I Fenster SSK 4
Fenster SSK 3
Standardfenster (SSK 2)
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Al1l.7 Herrschinger Str. 7 -13a, 16 - 20

I Fenster SSK 5
I Fenster SSK 4
Fenster SSK 3
Standardfenster (SSK 2)
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A1.8 Herrschinger Str. 13a - 19, 24 - 26, Leitenstr. 2a

I Fenster SSK 5
[ Fenster SSK 4
Fenster SSK 3
Standardfenster (SSK 2)
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A1.9 Herrschinger Str. 21 — 25, 28, Leitenberg 4 — 6, Salzstr. 46

B Fenster SSK 5
[ Fenster SSK 4
Fenster SSK 3
Standardfenster (SSK 2)
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A1.10 Herrschinger Str. 29 — 33, 32 - 36

I Fenster SSK 5
[ Fenster SSK 4

Fenster SSK 3
- Standardfenster (SSK 2) |/
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I Fenster SSK 5
[ Fenster SSK 4
Fenster SSK 3
. Standardfenster (SSK 2)
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